
Oznaczenia opraw oświetleniowych

Oprawy Beghelli P258 LED

łącznik p.t. 1-bieg.

Oznaczenia osprzętu elektrycznego

gniazdo wtyczkowe p.t. bryzgoszczel.

Ochrona od porażeń
Szybkie samoczynne wyłączenie napięcia 

2.Instalację gniazdową wykonać przewodami typuYDYp3/4/x2,5mm2 
ułożonymi pod tynkiem i w rurkach na elementach drewnianych.

Uwagi :

1.Instalację oświetleniową wykonać przewodami typuYDYp3/4/x1,5mm2 
ułożonymi pod tynkiem i w rurkach na elementach drewnianych.

T-1

YDY 3x4mm2 do Tablicy piętrowej

Zasilenie ekranu

Gniazdo projektora na suficie

Sterowanie ekranem
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