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PROTOKOL Z PRZEGLADU GWARANCYJNEGO /
z dnia 04-01-2022 o
Przedmiot przegladu:

e Hala sportowa z zapleczem
e Basen kryty wraz z zapleczem
e Zagospodarowanie terenu

Obiekt wybudowany w ramach realizacja zadania pn.:

»Budowa kompleksu obiektdw sportowych przy CEZIT wraz z rozbudowa szkoty na podstawie umowy
nr WIM/152/2018 z dnia 01-10-2018

Zamawiajacy : Gmina Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujéciu przy ul. Wojska Polskiego 1/5
Uzytkownik: Osrodek Sportu i Rekreacji , Wyspiarz” w Swinoujéciu ul. Grodzka 5
Wykonawca: MIRBUD S.A. ul. Uni Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

Uczestnicy: wg listy obecnosci zataczonej do niniejszego protokotu — przy obecnosci Specjalisty ds.
technicznych uzytkownika — Mirostawa Jedraka

USTALENIA

1. Termin odbioru koricowego i przekazania do uzytkowania 14.01.2021 r.
2. Okres gwarancyjny zgodnie z § 14 ust 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego tj. do dnia 14.01.2026 r.
3. Przeglad gwarancyjny przeprowadzono w dniu 04-01-2022
4. W trakcie przegladu obiektu stwierdzono wystgpienie wad i usterek
Sala gimnastyczna
1. Linie wyznaczajace boiska zostaty wykonane w dwéch réznych
technologiach. Linie naklejone z tasmy sg nietrwate i ulegaja zniszczeniu.
Zamawiajgcy oczekuje wykonania wszystkich linii boiskowych w technologii
zapewniajgcej ich trwatos¢,
2. Piyty sufitowe przy uderzeniu pitkg zrzucajg widry. Inzynier projektu sprawdzi
wymagania dotyczgce odpornosci zastosowanego materiatu na uderzenia.
Dalsze postepowanie zostanie ustalone po wydaniu opinii przez Inzyniera.
3. Stwierdzono zaciek na kanale wentylacyjnym — do obserwacji

Basen kryty

Zaplecze basenu

1. Zawilgocenia scian w przebieralni. Przy $cianie oddzielajgcej szatnie od
pom. natryskow Wykonawca usuwa skutki — podlega dalszej obserwacji.
Zawilgocenie w $cianie szczytowej — Wykonawca wykona iniekcje.
Pozostate zawilgocenia w trakcie usuwania — podlegajg dalszej
obserwacji.

2. Brak wentylacji WC niepetnosprawnych — Wykonawca wyregulowat,
podlega obserwacji.



3. Uszkodzone fugi na styku $ciana - posadzka — Wykonawca jest w trakcie
wymiany silikonu na fuge epoksydowgq zabezpieczong silikonem.

4. Zaciek w WC meskim przy wentylacji — Wykonawca usunie przyczyne i
wymieni panel sufitowy oraz wzmocni podkonstrukcje przy centrali

5. Przeciek w pomieszczeniu nr 15 ~ Wykonawca usunie i wymieni
uszkodzony kaseton

Hala basenowa

1. Grzyb na silikonie na krawedzi koryta przelewowego i plazy —
Wykonawca wymieni silikon na fuge epoksydowa.

2. Zacieki na styku sufitu i $cian — Wykonawca powiekszy szczeline
pomigdzy sufitem podwieszanym a $ciang w celu zapewnienia lepszej
cyrkulacji powietrza. Zacieki zostang usunigte.

3. Uszczelki w oknach pom. magazynku na sprzet ptywacki i przebieralni
wylatujg — Wykonawca poprawi uszczelki

4. Rysa na Scianie niecki — do dalszej obserwacji

5. Zardzewiate $ruby w ruchomym dnie — Wykonawca oczysci - do
dalszej obserwacji

6. Nie dziatajace ,ledy” w suficie podwieszanym — Wykonawca
dostarczy opinig¢ producenta o mozliwosci zastosowania tego typu
opraw w hali basenowe;j.

7. Zasniedziate listwy o$wietleniowe — Wykonawca wyczyscit, do dalszej
obserwacji

8. Zawilgocenie $ciany szachtu wentylacyjnego od strony korytarza —
Wykonawca usuwa skutki, do dalszej obserwacji

Pod basenie

1. Zaciek na klatce schodowej— Wykonawca zaciek usunat, do wymiany
panel sufitowy

2. Zawilgocenia scian piwnicznych ~ podsigkania kapilarne Wykonawca
usuwa, nieszczelnosci , biatej wanny” zostang usuniete poprzez
iniekcje.

3. Zaciek na stropie — Wykonawca wymienia fugi plazy, do obserwacji

4. Zarysowanie posadzki pom. mag kwasu. — Wykonawca wypetni ryse i
uzupetni epoksyd

5. Nie wystarczajgca wydajnos¢ pomp w zbiorniku retencyjnym —
Wykonawca wskazuje konieczno$¢ wykonania obowigzkowego
serwisu zgodnie z instrukcjg. Wykonawca zastrzega sobie obecnos¢
przy serwisie. Po przegladzie zostang podjete dalsze decyzje.

6. Pompa obiegowa wody nieprzefiltrowanej basenu ptywackiego drga i
wydaje dZwigki — Wykonawca podejmie kroki w celu usuniecia wady.

7. Zardzewiate uchwyty kiap rewizyjnych filtréw — do wymiany

8. W pom. wentylatorowni zawilgocenie przy przejsciu przez $ciane —
Wykonawca usunie.

9. W serwerowni wyciek skroplin z klimatyzatora — do obserwagiji

10. Pom zasobnikéw CWU — wyczysci¢ korozje na instalacji wody zimnej i

CWU. Wykona¢ zawér odcinajacy przy zaworach bezpieczeristwa.
Zasobnik CWU do wymiany.



uzasadnlonych alarmoéw po usunieciu Zrédet zaciekéw

Usterki na zewnatrz

1. Zacieki na szybach - Wykonawca sprawdzi droznosé szczeliny
wentylacyjnej w elewacji wentylowanej, elewacja wykonana w
elewacji lekkiej mokrej - do obserwacji

2. Kostki betonowe popekane lub zapadniete — do wymiany lub niwelacji

3. Brama wjazdowa - brak mozliwosci zablokowania. Wykonawca
sprawdzi

4. CEZIiT w trakcie przegladu uzgodniono ze Wykonaweca zleci ocene
przyczyn powstatych zaciekdw i zazétcen elewacji frontowej wykonanej

z klinkieru oraz zainstaluje plomby kontrolne na peknigciach — styku
budynku AiB

Ostateczny termin usunigcia usterek ww. ustala sie do dnia 04 lutego 2022 a usterki niezbedne
do ponownego uruchomienia basenu do dnia 15 stycznia 2022. Jezeli usuniecie usterki bedzie

uzaleznione od dostawy materialy w wydtuzonym terminie Wykonawca powiadomi o terminie
usuniecia danej usterki.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.
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Zalgcznik nr 1
do protokotu z przegladu gwarancyjnego
kompleksu obiektéw sportowych

LISTA OBECNOSCI

w dniu 4 stycznia 2022 r.
na przegladzie gwarancyjnym
kompleksu obiektow sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wybudowanego w
ramach realizacji zadania pn. Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum

Edukacji Zawodowej i Turystyki wraz z rozbudows szkoly na podstawie umowy nr
WIM/152/2018 z dnia 1.10.2018 1.
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