
M

RPO

RPO

R

R

RZN

PP

ZASILANIE 230 V

III kondygnacja
nadziemna

I kon.
nadziemna

Okno oddymiające

Okna napowietrzające

centralka
pogodowa

opcjonalnie

Zasilanie
Bezpiecziki

HLGs
PH30
3 X1,5

YnTKSYekw
2x(2x2x0,8)3 x 1,5

HLGs

YnTKSYekw
2x(2x2x0,8)

YnTKSYekw
2x(2x2x0,8)

YnTKSYekw
1x2x0,8

YnTKSYekw
2x(2x2x0,8)

HLGs
PH30
3 X1,5

II kon.
nadziemna

R

RPO

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja
oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy
o prawie autorskim (Dz.U. Nr 24, poz. 83) .
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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